
別記２

令和５年４月現在

特定事業場

500㎥/日以上 500～50㎥/日以上 50㎥/日未満 以外の事業場

mg/L ０．０３ ０．０３ ０．０３ ０．０３

mg/L ０．５ ０．５（１）　① ０．５（１）　① ０．５

mg/L １ １ １ １

mg/L ０．１ ０．１ ０．１ ０．１

mg/L ０．３ ０．３（０．５）　① ０．３（０．５）　① ０．３

mg/L ０．１ ０．１ ０．１ ０．１

mg/L ０．００３ ０．００３（０．００５）① ０．００３（０．００５）① ０．００３

mg/L 不検出 不検出 不検出 不検出

mg/L ０．００３ ０．００３ ０．００３ ０．００３

mg/L ０．１ ０．１ ０．１ ０．１

mg/L ０．１ ０．１ ０．１ ０．１

mg/L ０．２ ０．２ ０．２ ０．２

mg/L ０．０２ ０．０２ ０．０２ ０．０２

mg/L ０．０４ ０．０４ ０．０４ ０．０４

mg/L １ １ １ １

mg/L ０．４ ０．４ ０．４ ０．４

mg/L ３ ３ ３ ３

mg/L ０．０６ ０．０６ ０．０６ ０．０６

mg/L ０．０２ ０．０２ ０．０２ ０．０２

mg/L ０．０６ ０．０６ ０．０６ ０．０６

mg/L ０．０３ ０．０３ ０．０３ ０．０３

mg/L ０．２ ０．２ ０．２ ０．２

mg/L ０．１ ０．１ ０．１ ０．１

mg/L ０．１ ０．１ ０．１ ０．１

mg/L １０ １０ １０ １０

mg/L ８ ８ ８ ８

mg/L ０．５ ０．５ ０．５ ０．５

pg-TEQ/L １０ １０ １０ １０

mg/L ５ ５ ５ ５

mg/L ３（２）　② ３ ３ ３

mg/L ２（３）　④ ２（４）　④ ２（５）　④ ２

mg/L １０ １０ １０ １０

mg/L １０ １０ １０ １０

mg/L １（２）　③ ２ ２ ２

mg/L ３８０ ３８０ ３８０ ３８０

mg/L １５０ １５０ １５０　★ １５０　★

mg/L ３２ ３２ ３２　★ ３２　★

mg/L ６００ ６００ ６００　★ ６００　★

mg/L ６００ ６００ ６００　★ ６００　★

ノルマルヘキサン 鉱物油 mg/L ５ ５ ５ ５

抽出物質含有量 動植物油 mg/L ３０ ３０ ３０ ３０

５～９ ５～９ ５～９ ５～９

℃ ４５ ４５ ４５ ４５

mg/L ２２０ ２２０ ２２０　★ ２２０　★

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機りん化合物

鉛及びその化合物

シス-1,2-ジクロロエチレン

六価クロム化合物

ひ素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル（PCB)

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1,2-ジクロロエタン

諏訪湖流域下水道関連公共下水道排除基準一覧表

項　　　　　目

許容限度

特定事業場

1,1-ジクロロエチレン

ダイオキシン類

1,1,1-トリクロロエタン

1,1,2-トリクロロエタン

1,3-ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン及びその化合物

ほう素及びその化合物　　　　　☆

ふっ素及びその化合物　　　 　☆

1,4-ジオキサン

浮遊物質量（SS)

水素イオン濃度（ｐH)

温度

よう素消費量

　★のある基準値：　排水量が、岡谷市及び原村で最大２０㎥/日未満、諏訪市、下諏訪町及び富士見町で平均２０㎥/日未満、茅野市で
　　　　　　　　　　　　最大５００㎥/月未満の事業場は非適用とする。
　☆のある項目：　　令和４年環境省令第17号による事業場は、令和７年６月３０日まで（旅館業は当分の間）暫定排水基準が適用される。
　（ ）①　シアン化合物、六価クロム、水銀及びアルキル水銀その他水銀の化合物の（ ）は昭和５４年１０月３１日以前に設置された事業場
　　　　に適用する。
　（ ）②　銅及びその化合物の（ ）は水質汚濁防止施行令別表第１　２６、２７、４７、４９、５２、５３、５８、６１、６２、６３、６５、６６の各号に掲げ
　　　　る施設を設置する事業場（以下「条例対象１２業種」という。）に適用する。
　（ ）③　クロム及びその化合物について、一部事業場を除きほぼ全業種が１mg/L
　（ ）④　亜鉛及びその化合物について、５０㎥/日以上の事業場のうち電気めっき業については令和６年１２月１０日まで（ ）内の基準を適
　　　　用し、５０㎥/日未満の事業場のうち条例対象１２業種については（ ）内の基準を適用する。

フェノール類

銅及びその化合物

亜鉛及びその化合物

溶解性鉄及びその化合物

溶解性マンガン及びその化合物

クロム及びその化合物

窒素含有量

りん含有量

生物化学的酸素要求量（BOD)

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物

及び硝酸化合物窒素含有量　　　　　　　　　　　　　　☆


